
 

 

 
 

Ergebnisbericht 

Berechnungsdokumentation zum Nachweis/Ausweis nach der Verordnung über energiesparenden 
Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden vom 24.07.2007, geändert durch die 
Verordnungen vom 29.04.2009 und 18.11.2013 (Energieeinsparverordnung 2014) in Verbindung mit den 
Verschärfungen ab 2016 
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verwendete Software: EVEBI Version 10.0.0 der Firma ENVISYS GmbH & Co. KG 

Berechnung nach: EnEV(2016) in Verbindung mit der DIN V 18599 
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1 Vorbemerkungen 

Aufgabe war laut Angebot und Auftrag die Erstellung eines Nachweises für Nichtwohngebäude gemäß 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014 (Anforderungen ab 2016)), § 16 und § 4 (DIN V 18599). 
Die vorliegende Dokumentation dient zur Ergänzung des Energieausweises. Hier werden alle zum 
Gebäude relevanten Daten und Berechnungsergebnisse ausführlich dargestellt. 
Die Berechnungen beruhen auf der EnEV Anlage 2 (Nichtwohngebäude) im Zusammenhang mit der DIN 
V 18599. Für die Berechnungen wurde die Energieberatungssoftware EVEBI Version 10.0.0 der Firma 
ENVISYS GmbH & Co. KG verwendet. 
 
Hinweise 

 

- Die Dokumentation wurde nach bestem Wissen aufgrund der verfügbaren Daten erstellt. Die 
Durchführung und der Erfolg einzelner Maßnahmen bleiben in der Verantwortung der Durchführungs-
beteiligten. 

 

- Die Dokumentation ist kein Ersatz für eine Ausführungsplanung. 

 

- Die Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte bleiben dem Unterzeichner 
vorbehalten. Die Dokumentation ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. 

 

- Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des 
Verfassers gestattet. 

 

- Eine Rechtsverbindlichkeit folgt nur im Ausmaß der Beauftragung. Sofern im Falle entgeltlicher 
Beratungen Ersatzansprüche behauptet werden, beschränkt sich der Ersatz bei jeder Form der 
Fahrlässigkeit auf das gezahlte Honorar. 

 

- Die Dokumentation wurde dem Auftraggeber in einem Exemplar überreicht. 
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2 Ergebnisse im Überblick 

 

  Ist-Zustand   EnEV Anforderung1)  Einheit erfüllt 

Jahresprimärenergiebedarf QP / QP,Anf  40,9 < 124,02) kWh/(m²a) ✔ 

Transmissionswärmeverlust H'T 0,396 < keine Anf. W/(m²K)  

1) Anforderungswert gemäß EnEV 
2) Gem. EnEV 2014 (Anforderungen ab 2016) Anlage 2, Tabelle 1 (seit 1.1.2016: 0,75 QP,REF), bezogen auf NGF, Flächenbezug in 

Abhängigkeit der EnEV-Randbedingungen 

 
 Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche in W/(m²K)  

  Zonen mit Raum-Soll-Temp. Zonen mit Raum-Soll-Temp.  

 Bauteile im Heizfall = 19°C  im Heizfall von 12 bis < 19°C  

  Plan Neubau  zulässig Plan Neubau  zulässig erfüllt 

1 opake Außenbauteile, soweit nicht 
in Bauteilen der Zeilen 3 und 4 
enthalten 

0,24 

≤ 0,281) 

0,30 

≤ 0,501) ✔ 

≤ 0,242) ≤ 0,432) ✔ 

≤ 0,263) ≤ 0,433) ✔ 

2 Transparente Außenbauteile, 
soweit nicht in Bauteilen der Zeilen 
3 und 4 

1,18 

≤ 1,501) 

0,95 

≤ 2,801) ✔ 

≤ 1,272) ≤ 2,382) ✔ 

≤ 1,403) ≤ 2,403) ✔ 

3 Vorhangfassade 

--- 

≤ 1,501) 

--- 

≤ 3,001) ✔ 

≤ 1,272) ≤ 2,552) ✔ 

≤ 1,403) ≤ 2,403) ✔ 

4 Glasdächer, Lichtbänder, 
Lichtkuppeln 

1,00 

≤ 2,501) 

--- 

≤ 3,101) ✔ 

≤ 2,132) ≤ 2,632) ✔ 

≤ 2,403) ≤ 2,603) ✔ 

1) Höchstwert EnEV 2014 (Anforderungen ab 2016), Anlage 2, Tabelle 2 
2) Höchstwert EEWärmeG 
3) Höchstwert KfW KfW-Effizienzhaus 70 

 
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV 2014 (Anforderungen ab 
2016) (Primärenergiebedarf bezogen auf die Nettogrundfläche) 

 
 

aschoeffel
Rechteck
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Das folgende Bild zeigt die Monatswerte der Endenergie des Gebäudes 
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